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表7.4.8
	门禁保护
	

	判定
	当供电设备门打开造成带电部分露出,且不满足IPXXB防护要求时,应具备门禁保护功能,供电设备露出的带电部分电压在1s内应符合DVC等级A。

	











	门禁开关工作至露出的带电部分电压在1s内应符合DVC等级A测试图

	注：测试图通道说明（如示波器1通道门禁开关信号，2通道输出端铜排）
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