
附表一                                 购置设备需求
	序号
	设备名称
	数量
	设备基本配置及技术要求（对应检测标准）
	备注

	1
	100kA选相开关
安装
	
	1、 总体要求

1.1按电力安装规范和低压电器试验规定的要求进行安装（铜排、线缆由本院提供），安装示意图见图1所示。
1.2安装辅材由安装方提供，如：角钢，附件、环氧板、热缩管等；
1.3安装内容：
（1）从断口柜到选相开关进线端铜排用TMY120*10mm双排，约65米安装；母线夹（环氧板）每隔180mm夹一付，铜排加热缩管（红色）约65米。
（2）选相开关出线端安装铜排TMY120*10mm，A、B、C、N均用双排，热缩管（红色）约5米；母线夹（环氧板）每隔约180mm夹一付。
1.4附加：
 (1) 工程队应有电力从事安装经历，并有电力设备和铜排制作安装能力。

（2）合同签订后，应能在15天（非工作日）内安装完成。
(3)售后服务：质量保证期两年,从综合验收合格之日起计算。质量保证期内应提供免费维护及维修服务（人为因素造成的损坏除外）。
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图1 安装的线路图

	


